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U sistematizaciji otpora &to se prikazuje osnovni linearni 
otpor kao specifiEni za 100 metara duijine jamskog vjetrenog 
provodnika. U standardnim uvjetima takav specifiEni otpor je 
karakteriziran prostornim dimenzijama i veli6inom relativne hra- 
pavosti izraZenom s koeficijentom hidrauliekog trenja (A) provod- 
nika. Za utvrdivanje veliane specifibog otpora analizirani su 
dobiveni rezultati obrahna nakon mjerenja in situ u postojetem 
mdniku. U orijentacijske svrhe mogu posiu2iti odredivanja iz 
nomograms. 
Uvodna razmatraqja 
Poznavanje otpora strujanju zraka u rudniEkim 
prostorijama jedna je od osnovnih pretpostavki koja 
omoguCuje tehnitki ispravno i sigurno vodenje jam- 
ske vjetrene struje kako u redovnom pogonu, tako 
i u havarijskom reiimu. Poznavanje tohih vrijedno- 
sti otpora znatajno je u fazi projektiranja novih 
jamskih pogona ili revira u postojebj jarni sa svrhom 
proracunavanja vjetrenja podzemnih prostorija ili 
ocjene stabilnosti projektirane vjetrene mreSe. 
Otpori se odreduju prema razlititim formulama koje 
se osnivaju na hidromehanici, ili su to empirijske 
formule izvedene na temelju velikog broja statistiEkih 
podataka, dobivenih mjerenjem vjetrene struje in 
situ. 
Temeljna formula za proraEun otpora vjetrenoj 
struji, izvedena na osnovi Darcy-Weisbachove jed- 
nadibe za pad tlaka u okruglim cijevima i prilago- 
dena jamskim uvjetima, glasi (S k o t s c h i n s k i  i 
Komarow,  1956): 
U ovoj formuli osim duljine (L), presjeka (F), 
opsega jamske prostorije (U) i gustoke zraka (e), 
koristi se i koeficijent hidrauliEkog trenja (A), koji 
se za jamske uvjete moZe odrediti samo eksperimen- 
talno. Za koeficijent trenja (A) postoje podaci i u 
strutnoj literaturi. Kod primjene takvih podataka u 
proraEunima vjetrenja smatra se otpor konstantnom 
vrijednosti za sva podruEja strujanja. 
Medutim, mnogo puta je kod projektiranja jarn- 
skog vjetrenja teSko izabrati totnu vrijednost koefi- 
cijenta trenja (A) iz literature, jer nisu uvijek poznati 
svi potrebni Einioci, pa su prorahnati otpori vjetre- 
nih grana u mreii Eesto opterekni znakjnim pogre- 
Skama. 
The basic linear resistance is often applied to the resistance 
systematization as the specific resistance of a 100 meter length 
of an underground ventilation airway. In standard environment 
the characteristics of such specific resistance are influenced by 
the room dimensions and relative roughness value that includes 
hydraulic friction factor (L) of the airway. To determine the 
specific resistance value, the calculation results obtained after 
measurements in situ in the mine in question are herewith ana- 
lysed.'For approximate determination the nomogram in Fig. 4 
of this paper can be used. 
Eksperimentiranje u jamskim uvjetima jednostav- 
nije je nego na modelima, jer se mjerenjem dobivaju 
realni podaci za obraEun koeficijenta. S druge strane, 
taj rad je povezan s mnogim teSkoCama jer zahtjeva 
mnogo vremena i sredstava, veCi broj Ijudi, odgova- 
rajuCu organizaciju rada i opremu. 
U sistematizaciji otpora Eesto se koristi osnovni 
otpor provodnika na duljini od 100 m (Rloo), koji 
se moie izraEunati pomoCu formule: 
gdje su: 
A - koeficijent hidrauliEkog trenja; 
e - gusto& zraka, kg/m3; 
U - opseg popretnog presjeka prostorije, m; 
F - povrSina popretnog presjeka prostorije, m2; 
Rloo - linijski otpor 100 m jamske prostorije, kg/m7. 
Formula (2) ks to  se upotrebljava kod proraEuna- 
vanj a otpora dinamiEki slitnog provodnika j amske 
vjetrene struje. Kako je vidljivo, otpor Rloo nije 
konstantna velizina jer je linearno proporcionalan 
promjenljivom koeficijentu trenja (A), koji je zavisan 
od Reynoldsovog broja (Re) i relativne hrapavosti 
(k/D). Takoder, otpor Rl, ovisan je i od odnosa 
geometrijskih velitina popreEnog presjeka jamskog 
provodnika. 
Obavljena mjerenja vjetrene struje u jamskim 
hodnicima bez podgrade izradenim u krednom vap- 
nencu jedne boksitne jame pokazala su, prema dija- 
gramu strujanja u cijevima od Nikuradzea i Prandtl- 
Colebrooka, pripadnost hidraulicki hrapavom pod- 
ruEju. Ovdje veliEina relativne glatkosti (D/k) iznosi 
od 20 do 40, a koeficijent hidrauliekog trenja (A) 
pribliino je konstantan i ovisan samo od hrapavosti 
(R e n  d u 1 i 6, 1991). Mnogi istraiivaiSi strujanja u 
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ovom se podruEju rado slu2e prosjeEnim vrijedno- 
stima otpora dobivenim iz niza mjerenja in situ. 
Kod praktitnih proraEuna moZe se analitiEki dredit i  
konstanta (C) prosjelinog otpora, koja omoguCava 
proraEun specifihog otpora (RIoo) za bilo koji odnos 
geometrijskih veliEina (F3/U) slitne jamske prostori- 
je. 
Odredivanje koeficijenta trenja (A) i specifiEnih 
vjetrenih otpora moguCe je i grafiEki pomoku dija- 
grama i nomograma raznih konstrukcija. 
Pripadajuei specifiEni otpor vjetrenog provodnika 
sliEne geometrije uz nepromjenjeni koeficijent trenja 
(A), a uz promjenu postojetih dimenzija U, i F,, 
ratuna se prema formuli (Tep ly ,  1980 i 1990): 
Standardni uvjeti obrazuna mjerenja 
Rezultati obratuna mjerenja vjetrene struje dani 
su u standardnim uvjetima kod kojih je uzet tlak 
p = 101324,72 kPa; temperatura t = 15OC i relativna 
vla2nost cp = 60%. Ovi parametri odgovaraju gustoei 
zraka e = 1,22 kg/m3. 
Rezultati obratuna mjerenja u standardnim uvje- 
tima vjetrenog uskopa prikazani su u tablici 1, a 
odnose se na 16 mjerenja dionica u vrernenskom 
razmaku od 3 god. 
Dionica u kojoj je obavljeno mjerenje vjetrene 
struje nalazi se u vjetrenom uskopu na kosoj duljini 
izmedu kota + 128,2 i + 145,O m. Duljinom dionice 
uskop prolazi kroz naslage krednog vapnenca pa 
nije podgraden. Kako je vidljivo iz sl. 1 uskop ima 
hrapave stijenke kao posljedica miniranja i raspuca- 
losti, s komadima stijena po podu. U pogledu vje- 
trenja moie se klasificirati kao nepodgradeni objekt 
s nepravilnim bokovima i stropom te donekle ravno- 
mjernim i ne8stim podom. U dionici je izmjereno 
sedam popreenih profila i utvrdene su varijabilnosti 
od 6,5 do 10 m2 ( R e n d u l i C ,  1992). 
S1. 1 Vjetreni uskop (pogled u smjeru protiv zraEne struje) 
Fig. 1 Ventilation rise drift (from the point contrary to air current) 
Prosjetni specifibi otpor vjetrenoj struji 
Ako obraEunate vrijednosti specifiEnih otpora na 
duljini od 100 m (Rloo) u standardnim uvjetima 
Tablica 1 Rezultati mjerenja u vjetrenom uskopu 
Table 1 Results of measurements in the Ventilafion rise drift 
Standardni uvjeti: 
Standard conditions: p = 101324,72 Pa; t = 15OC; (p=60% 
Redni KoliEina Viskoznost Reynoldsov Specif. Koeficijent PovrSina 
broj zraka zraka broj otpor trenja profila Odnos 
Ord. Air Air Reynolds Specific Friction Cross-section Relation 
number quantity viscosity number resistance factor area 
Q, m3/s v - lo6, m2/s , Re Rim, kg/m7 A F, m2 U/F3, m-' 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Prosjek 
Average 22,108 
RenduliC, V.: Otpor strujanju zraka 
pomnoiimo s odgovarajuEim odnosom F3/u, zatim 
zbrojimo i odredimo srednju vrijednost, dobiva se 
konstanta PC<< za odredivanje prosjeEnog otpora jam- 
ske vjetrene prostorije. Konstanta C moBe se odrediti 
i iz srednje vrijednosti koeficijenata hidrauliEkog 
trenja (ZAJn) slihih prostorija mnoienjem sa 15, 
25, kako to zahtijeva formula (5). 
ProsjeEni otpor R,, nekog sliEnog jamskog vjetre- 
nog provodnika kod turbulentnog strujanja u pretpo- 
stavljenom hidrauliEki hrapavom podruiiju, koristi 
se kod projektiranja vjetrenih mreia kada nisu uvijek 
poznati svi potrebni parametri. 
Za bilo koji odnos u/J?~ prosjeha vrijednost spe- 
cifiEnog otpora (RIoo) dobije se mnoienjem s kon- 
stantnim faktorom (C), prema formuli: 
U skladu s podacima iz tablice 1 moguCe je za 
standardne uvjete vjetrenog uskopa odrediti pro- 
sjezni specifieni otpor dionice na 100 m duljine koji 
iznosi: 
Dijagram Re - A 
Mjerenja su obavljena kod razliEitih koli&na zraka 
koje su dobivene prigusivanjem vjetrene struje na 
glavnom ventilatoru ili u jamskoj prostoriji izgrad- 
njom posebnih pregrada. Na taj naEin dobivena je 
razliEita brzina strujanja naka, koja na dijagramu 
ograniEava podruEje za koje vrijede izmjereni poda- 
ci. Iz dijagrama Re - A, moie se oEitati vrijednost 
koeficijenta trenja (A), ako je poznata vrijednost 
Re-broja. Iz takvog dijagrama disperzije (sl. 2) 
Reynoldsov h r o j  ( R e )  Beyeolde ~llllsberr 
SI. 2 Dijagram funkcije h = f(Re) za standardne uvjete dionice 
Fig. 2 Diagram of the function h = f(Re) for standard environment 
of a section 
dobiva se ujedno i prva informacija o obliku krivulje 
koja se najbolje prilagodava vrijednostima u standar- 
dnim uvjetima. 
Jednadiba dobivene regresijske krivulje daje fun- 
kcijsku zavisnost koeficijenta trenja (A) od Re-broja 
i glasi: 
Indeks korelacije (Rxy) pokazuje stupanj ovisnosti 
varijable y o varijabli x i iznosi 
Kako je vidljivo iz priloienog Re - A dijagrama, 
koeficijent trenja varira s poveCanjem brzine struja- 
nja. Kod porasta brzine koeficijent raste do neke 
maksimalne toEke, a zatim u podrutju veEih Re - 
brojeva blago pada. 
RazgraniEenje usponskog i padajueeg dijela krivulje 
odrecieno je toEkom M, koja se moie izrahnati iz 
uvjeta ekstrema: 
Koordinate toEke maksimuma krivulje iznose: 
Ako se raEuna s prosjeEnim kinematiEkim koefici- 
jentom za standardne uvjete v = 14,733 - i sred- 
njim hidrauliEkim promjerom D = 2,931 m, moie se 
dobiti brzina koja odgovara ekstremnoj toEki i ona 
iznosi: 
Iz dijagrama Re - h moie se oEitati vrijednost 
koeficijenta trenja (A), ako je poznata veliSna Re- 
broja, nakon Eega se mofe anali,tiEki odrediti veliEina 
specifienog otpora (R,,) uz pomoE navedene jed- 
nad5be (2). 
Za toEku maksimuma krivulje specifiEni otpor 
(R,,) iznosi: 
R,= 12,5~0,066746~1,22~0,022395 =0,022795 kgm-7 
Dijagram Q - Rloo 
Podatak o otporu Rloo nekog provodnika, kod 
neke brzine odnosno protoEne koliEine, moie se 
odrediti i direktno iz dijagrama Q - R,,. Dijagram 
vrijedi za prosjeEnu kinematiEku viskoznost 
v = 14,733 te tlak p = 101324,72 Pa, tempera- 
turu t = 15OC i relativnu vlainost cp = 60%, Sto odgo- 
vara standardnim uvjetima mjerenih vrijednosti. Na 
apscisi dijagrama osim protohe koliEine treba biti 
obiljeiena i skala brzine strujanja zraka u provodni- 
ku, dok je na ordinati prikazana odgovarajuCa skala 
specifiEnog otpora Rl, (sl. 3). 
Metodom najmanjih kvadrata iz niza mjerenja 
dobivena je jednadiba aproksimacijske krivulje fun- 
kcije: 
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S1. 3 Dijagram funkcije Rloo = f(Q) za standardne uvjete dionice 
Fig. 3 Diagram of the function Rlw = f(Q) for standard environ- 
ment of a section 
Kako je vidljivo iz konstruiranog dijagrama, s 
porastom brzine strujanja otpor (Rloo) raste, a zatim 
daljim povehjem brzine opada. RazgraniEenje pod- 
ruy a strujanja dano je ekstremom krivulje slijedekih 
koordinata: 
OdgovarajuCa brzina za toEku ekstrema iznosi: 
v = 2,70 rnls (priblifna brzina i u dijagramu A - Re) 
Konstruirana skala brzine na apscisi dijagrama 
pokazuje ovisnost specifiEnog otpora Rloo od brzine 
(v). 
Lijevo od ekstremne toEke M nalazi se podruEje 
gdje s povekanjem brzine strujanja otpor - - RlW blago 
raste, a u podruEju desno od toCke M otpor Kloo 
blago pada. Vidljivo je da brzina strujanja ima veliki 
utjecaj na veliCinu otpora Rloo. 
Nova funkcija ima oblik R =  f(Q) i ona se kod 
toEnih proraEuna mora uzimati u obzir. 
Nomogram za odredivanje specXhog otpora Rloo 
SpecifiEni otpor (RIoo) nepodgradene jamske pro- 
storije mofe se jednostavno i u granicama totinosti 
odrediti upotrebom dvostrukog mreZastog nomogra- 
ma, Nomogram se sastoji iz dva kvadranta sa jednom 
zajednitkom ordinatom na koju je u skladu s jed- 
nadEbom (2) konstruirana skala dimenzije 12,5 he, 
kg/m7. Ovaj jednostavni nomogram prikazan je na 
sl. 4, a iz podataka mjerenja odnosno izracunatog 
koeficijenta trenja (A), odgovarajutk gustoCe g \ )  zraka te geometrijskih odnosa provodnika (U/F ), 
daje na apscisi drugog kvadranta vrijednost specifiC 
nog otpora (RIoo), odgovarajuteg vjetrenog provod- 
nika. 
Nomogram odgovara za povrSine popreEnih presjeka 
veliEine od 5 do 10 m2. 
Odredivanje otpora vjetrenoj struji u jamskom 
provodniku zahvatilo je podrutje mjerenja od 
~ e > 4 . 1 0 ~  do Re=8,5-10 .  
SpecifiEni otpor Rloo dionice kod standardnih uvjeta 
mijenjao se u granicama od 0,0175 do 0,0284 kg/m7, 
a koeficijent trenja od kin =0,0496 do 
A,, = 0,0795. 
Srednja vrijednost koeficijenta trenja za objekt 
vjetrenog uskopa iznosi A = 0,0637. 
Aproksimacijska krivulja pokazuje porast koefici- 
jenta trenja s povekanjem Re-broja do toEke mak- 
XoeficiJent tsenrjs(iAWiot$orr faafim SpecifiEni otp~r(R~~~)Speoific resistance El 
SI. 4 Nomogram za odredivanje specifienog otpora (RIoo) jam- Fig. 4 Nomogram for determination of specific resistance (R,w) 
ske prostorije in an underground opening 
Rend&, V.: Otpor strujanju zraka 
simuma kod Re = 540743,7614 i ha,, =0,0667, 
nakon Cega krivulja blago pada. 
Dijagram Rloo - Q direktno pokazuje veliEinu 
specifi6nog otpora Rloo pa za toEku maksimuma ona 
iznosi Rim= 0,022968 kg/m7 s koli8nom strujanja 
Q = 21,l m3/s. 
Kod ovog dijagrama mora biti naznakna srednja 
viskoznost (v) tlak (p) i temperatura (t), za koje 
vrijednosti pribl2no vrijede oEitani podaci. 
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Air Flow Resistance per 100 m of an Underground Opening 
V. Rendulik 
The resistance to air flow in underground airways in mines is 
the basic value that ensures proper and safe technical control of 
ventilation currents in mines' every day operation as well as in 
the regime of an accident. 
The resistance values can be determined either by equations 
based on hydrodinamics principles or empirically derived equa- 
tions resulting from a great number of statistical data when air 
flow is measured in situ. To systemize resistance, it is often the 
case that linear resistance at length of 100 meters is applied. 
This specific resistance (RIM) is not a constant value since it is 
linear proportional to the variable friction factor (A) which depends 
on Reynold's number and relative roughness (W). The resistance 
R,, also depends on relations of geometric parameters of a 
cross-section. 
Determination of friction factor (A) and specific resistance RIM 
is possible by approximative curves of the function A = f(Re) and 
R,? = f(Q) derived by the method of minimum squares after a 
send of measurements in situ. 
For approximative determination of specific resistance RlW 
there is a nomogram in Fig. 4 of the paper. 
